(piEpig:

Wi labor Th
Allar':::ésiraosrse B?rl;ostfach 145, CH-3602 Thun @ S TA D T
O THUN

Telefon +41 (0)33 221 46 20
wasserlabor@thun.ch, www.thun.ch

Wasserlabor, Postfach 145, CH-3602 Thun

Wasserversorgung
Reutigen & Zwieselberg
Herr Marc Zeller
Gemeindeverwaltung
Postfach 7

3647 Reutigen

Thun, 02.06.2016 hem

Untersuchungsbericht mikrobiologisch Auftrag-Nr. 206/16

Probeeingang Wasserlabor: 30.05.2016
Durchfiihrung der Priifungen:  30.05.2016 - 02.06.2016
Probenumm'ern: 865 - 869

Auftrag: Trinkwasser
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865 |WV Reutigen & Zwieselberg |Bichliquelle, Hahn Késereiladen |10.35 130 18 nn nn
866 [WV Reutigen & Zwieselberg |Reservoir Reutigen 10.25 1251 nn nn nn
867 |WV Reutigen & Zwieselberg |Gemeindehaus Zwieselberg 11.00 1251 nn nn nn

868 |WV Reutigen & Zwieselberg |Béchliquelle, Ifd. Brunnen Kaserei | 10.40
869 |WV Reutigen & Zwieselberg |Schulhaus Reutigen Ifd. Brunnen | 10.50
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Mlkroblologlsche Anforderungen an Trinkwasser:
Aerobe Keime = max. 300 in 1ml, Escherichia coli und Enterokokken = nn (nlcht nachwelsbar in 100 m!

Bemerkungen:
Die Proben wurden durch Herr Erich Burger, Brunnenmeister, erhoben und uns zur mikrobiologischen
Untersuchung liberbracht. Die Probenahme liegt somit ausserhalb des akkreditierten Bereichs.

Die erhobenen / Giberbrachten Proben entsprachen den mikrobiologischen Anforderungen an Trinkwasser.

Die aufgefiihrten Priifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die angelieferten Priifgegensténde. Der
Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Wasserlabors Thun nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Hinweis: |
Das. Wasserlabor Thun untersucht Wasser im Sinne der heute geforderten Selbstkontrolle, resp. der
Elgenverantwortung :
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Messmethoden:

Aerobe mesophile Keime: SAW WT Was AMK; quantitative Bestimmung AMK nach der Gussplattentechnik nach
SLMB Kapitel 56

Escherichia coli: SWA WT Was-Eco; quantitative Bestimmung von E.coli nach dem Membranfilterverfahren mit
Selektivmedium nach SLMB Kapitel 56

Enterococcus spp.: SWA WT Was-Eng; quantitative Bestimmung von Enterococcus spp. nach dem
Membranfilterverfahren mit Selektivmedium nach SLMB Kapitel 56

Weitere Angaben zu den Messmethoden und den Meséunsicherheiten kénnen auf Anfrage im Wasserlabor Thun
eingeholt werden.

Chemische Parameter: _

Die chemischen Parameter werden in Kooperation mit dem Stadtlabor Bern ermittelt. Die Resultate entnehmen
Sie dem beiliegenden Originalbericht. Fiir Auskiinfte zu den Priifverfahren oder Interpretationen, nehmen Sie bitte
direkt mit dem Stadtlabor Bern, Herr B. Staub, Tel. 031 321 63 64, Kontakt auf. '

Die Rechnung wird lhnen separat zugestellt.
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Kopie:
Wasserversorgung Reutigen & Zwieselberg, Herr Erich Burger, Brunnenmeister, Chriimistrasse 3, 3752 Wimmis

Beilage:
Resultate chemisch, Stadtlabor Bern
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